





Aspirante
absaugend
Aspirante
Usisna

Imu

Suging
Ssqca
usisavajuéa
Vsisalna
Szivd
OrcacbiBatowas

Depurante
reinigend
Depurante
Ocis¢ujuca
Suodatus
Filtrering
Oczyszczajaca
Filtriraju¢a
Cistilna
Tisztitd
OuncTHas

re-circulation
Dépurant
Depurante

Til cirkulation
Diktpo kabapiopon
Filterkap

De curitire

Cistiaci (filtratny)
Rening
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ducted outside
Aspirant
Exaustora

Til indsugning
ATopppoenon
Zuigkap

De aspirare
Saci (odsévaci)
Insugning
Odsavaci
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Targhetta matricola e dati tecnici

Typschild
Placa y datos técnicos
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Tvorni¢ka tablica i tehni¢ki podaci

Sarjanumero- ja arvokilpi.

Plate med serienummer og tekniske data
Tabliczka z numerem seryjnym i danymi technicznymi
Tabla sa serijskim brojem i tehnickim podacima

Tvorniska tablica in tehniéni podatki

A gydrtési szdmot valamint a miszaki adatokat tartalmazé tébla.

LLnTok ¢ cepuitHblM HOMEPOM U TEXHUHYECKUMMW AaHHBIMU

rating plate

Plaquette signalétique et données techniques
placa de indentificag@o de matricula e dados técnicos
Skilt med serienummer og tekniske data
[Tvakid1o yopaKTNPIOTIKOV KOl TEYVIKE YOUPOKTNPLOTIKA.
Serieplaatje met serienummer en technische gegevens

Tabela cu numerele de serie si datele tehnice
Stitok technického listu a technické ddaje

Markplét for tillverkningsdata och tekniska data
Vyrobni stitek a technické ddaje
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Sostituzione lampada  replacing lamp Lampenwechsel Substitution lampe
Sustitucion lédmpara Substitui¢do lémpada  Zamjena Zarulje Udskiftning af pcere

ﬁ Lampun vaihto Alhayh Mautog Bytte av lyspceren Het lampje vervangen
Wymiana lampi Schimbul l&mpii Promena lampice  Vymena Ziarovky (svietidla)
Nadomes$€anje Zarnice Byte av lampa Lampacsere Vyména Zdarovky
OG6MeH namnoyku KSR 3aMiHa JaMIouKn
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Pannello comandi Controls Schaltfeld Tableau de commandes Panel mandos

Painel dos comandos Panel upravljanja betjeningspanel Kayttépaneeli Tivakag eELEyyon
Kontrollpanel Bedieningsknoppen  Tablica sterownicza Tabela de comanda Tabla za upravljanje
Ovlédaci panel Stikalni panel Kontrollpanel Iranyité tabla Ovlédaci panel
MynbT ynpasnenus 54l JF 5% IManens ynpaBaiHHs
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Solo per depurante: inserimento filtro carbone attivo / -sostituzione filtro carbone attivo ( La fornitura dei filtri di carbone attivo é optionale )

Only for re-circulation: mount the charcoal filter / -replace the charcoal filter ( charcoal filters can be supplied as options )

Nur fiir Reinic funktion: Aktivkohlefilter einsetzen / -Aktivkohlefilter ersetzen ( die Lieferung der Aktivkohlefilter steht wahlweise zur Verfiigung )
Uniquement pour dépurant: insertion du filtre charbon actif / -substitution filtre charbon actif ( La fourniture des filtres au charbon actif est optionnelle )

Sélo para depurante: introduccion filtro carbén activo / sustitucion filtro carbén activo (El suministro de los filtros de carbén activo es optativo)

Sémente para depurumes inserimento filtro a carbono ativado / -substituigéio filtro a carbono ativado ( o fornecimento dos filtros & opzional)

Samo za odiséujucu: umetanie filtera na aktivni uglien / -zamjena filtera na aktivni uglien (Isporuka filterov na aktivni uglien po zahtjevu)

Kun til cirkulation: montering af aktivt kulfilter /udskiftning af aktivt kulfilter (de aktive kulfiltre leveres som tilbehgr)

Ai | aktiivihiilisuodatti asetus/aktiivihiilisuodattimen vaihto (aktiivihiilisuodattimet toimitetaan lisévarusteina)

Moévo w10 giktpo kabapiopod: mpocikn eiktpov evepyod avBpaka/-olhayn tov eiktpov evepyod avBpaka (H mapoyn tov ¢iktpov sivar mpoaipetiky )
Kun for filtrering: innsetting av det aktive kullfilteret/bytte av det aktive kullfilteret (det aktive kullfilteret leveres som ekstrautstyr)

Alleen voor filterkap: de filter met actief koolstof in de kap steken / -de koolstoffilter vervangen ( De filters met actief koolstof zijn optioneel)

Tylko dla opciji oczyszczajqcej: zatozenie filtra z aktywnego wegla/wymiana filtra z aktywnego wegla(Dostarczenie filtréw z wegla aktywnego jest opcjonalne)
Doar pentru tipul de curdtire: fixarea filtrului de carbon activ / schimbarea filtrului de carbon activ (Filtrul de carbon activ este livrat la cerere)

Samo za opciju filtriranja: postavljanje filtera sa aktivnim ugliem/promena filtera(isporuka filtera je opcija)

Len pre distiaci (filtragny) typ prevadzky: viozenie Géinného uholného filtra / -vymena G¢inného uholného filtra ( Dodanie Geinnych uholnych filtrov je volitelné )
Samo za Eistilno: vtikanje filtera na aktivni premog / -nadomeséanie filtera na aktivni premog (Ispostava filterov na aktivni premog je opcionalna)

Endast for reningsversion: inséittning av aktivt kolfilter/byte av aktivt kolfilter (de aktiva kolfiltren levereras som tillval)

Csak a tisztito mikodési mod esetében: az aktiv szén sziir felhelyezése / az aktiv szén sziird cseréje (az aktiv szén szirdk opciondlisan kaphatéak)

Pouze pro €isti¢ vzduchu: vlozeni aktivniho uhlikového filtru / -vyména aktivniho uhlikového filtru (dodéni aktivnich uhlikovych filtrd je na objedndvku)

Tonbko Ansi 04MCTHOrO onuwoua' 3aknazKa hunbTpa 13 akTBHOTO Yrisi / 0BMeH chnbTpa 13 akTBHOTO yrnist ([locTaBka hunbTPOB U3 aKTUBHOMO YT COMNACHO OMLIMOHY)
BUUF AHOEFR T e M/ I O k)

TiabKH 1151 eRUMY OUHINEHHSE: BCTAHOBICHHS (LIBTDY 3 aKTHBHOTO BYri/is/ 3aMila (iTbTpy 3 aKTHBHOO BYTi/IA (MOCTauaHHA GLIBTPIB 3 aKTHBHOIO BYTLIA MOKIIHBE 32 OakaHHAM KIi€HTa)
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Every three months

Tous les trois mois Cada tres mesesu

Svaka tri mjeseca
Kabe tperg piveg
La fiecare trei luni

Kazdé tri mesiace Vsaka tri meseca

Alle drei Monate

A cada tres meses
Kolmen kuukauden vélein
Om de drie maanden
Svaka tri meseca

Varije kvartal
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o INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION, L'ENTRETIEN ET L'USAGE DE LA HOTTE
GENERALITES

Avant d'installer et/ou utiliser la hotte, lire attentivement et intégralement les instructions.

Avant d'installer la hotte, s’assurer que la tension (V) et la fréquence (Hz) indiquées sur la plaquette signalétique et données techniques
placée & l'intérieur de I'appareil correspondent & la tension et & la fréquence disponibles sur le lieu d'installation.

INSTALLATION

La hotte ne doit j is étre b hée & des cheminées d'é ion d’autres appareils ali és par une énergie diffé de
’électricité (chauffe-bains - chaudiéres - poéles - etc.).

L'appareil ne doit pas étre superposé & des poéles avec plaque radiante supérieure.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

La hotte est destinée & étre installée de fagon fixe et permanente. Brancher 'appareil au réseau électrique. Pour la tension de ligne et
la fréquence, consulter la plaquette signalétique placée & l'intérieur de I'appareil, en ayant soin de brancher le cordon d’alimentation
a une fiche ou de brancher I'appareil & un interrypteur omnipolaire avec une distance d’ouverture entre les contacts d’au moins 3mm. Le
cordon d’alimentation (type HO5VV-F 2x0.75mm”) branché aux bornes marquées avec les lettres L (ligne), N (neutre) de la hotte et fixé
avec le serre-cables, doit &tre branché & un point d’alimentation fixe, adéquat et accessible par le personnel spécialisé et autorisé qui
devra effectuer I'installation selon les normes et les lois en vigueur, en prévoyant en amont du branchement électrique un interrupteur
omnipolaire avec distance entre les contacts d’au moins 3mm. Brancher le cordon d’alimentation, si muni d'une fiche, & une prise de
courant qui permette I'insertion ou la désinsertion de celle-ci quand I'appareil est installé ou & une prise contrdlée par un interrupteur
omnipolaire avec distance d’ouverture entre les contacts d’au moins 3 mm.

Le constructeur décline toute responsabilité au cas ob on n'observerait pas toutes les normes en vigueur contre les accidents, nécessaires
pour le fonctionnement normal et régulier de I'installation électrique.

ENTRETIEN

Avant d’effectuer n'importe quelle opération, s’assurer toujours que le cordon d’alimentation soit débranché de la prise de courant ou
que l'interrupteur soit sur la position OFF.

Neftoyage: Nettoyer les parties externes avec un chiffon doux et un détergent liquide non corrosif, éviter d'utiliser des poudres
abrasives ou des brosses.

AVERTISSEMENT

Le nettoyage doit étre effectué selon les instructions du constructeur surtout en ce qui concerne les dépdts sur les surfaces salies pour
éviter tout risque possible d’incendie. Faire attention que les feux soient toujours couverts pour éviter tout surchauffage du filire de la
hotte.

Ne jamais effectuer de friture sans surveillance: I'huile contenue dans la casserole pourrait surchauffer et prendre feu. En cas d’huile
usagée, le risque d’autocombustion est majeur. Il est absolument interdit d’effectuer des cuissons avec développement de flamme sous la
hotte (ex. flambée). L’air récolté ne doit pas étre dirigé vers une conduite utilisée pour I'expulsion de fumées provenant d’appareils
alimentés par d’autres énergies que I'électricité. De plus, il faut prévoir une aération adéquate du local quand on utilise simultanément
la hotte et les appareils alimentés par d’autres énergies que I'électricité. Si la hotte est utilisée dans la version aspirante, vérifier les
conditions de la cheminée d’évacuation, au cas ou celle-ci n'aurait pas été utilisée pendant un certain temps. N'oubliez pas de faire
attention aux normes locales en vigueur et aux prescriptions des autorités compétentes & propos de I'évacuation de I'air dans le
fonctionnement d’aspiration de la hotte. Toutes les suggestions données & ce propos doivent étre respectées scrupuleusement pour éviter
tout risque d’incendie.

LE CONSTRUCTEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE AU CAS OU ON N’OBSERVERAIT PAS LES INDICATIONS DONNEES CI-
DESSUS AU SUJET DE L'INSTALLATION, DE L’'ENTRETIEN ET DE L'UTILISATION ADEQUATE DE LA HOTTE






